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Ç PRELIMINARE

Ç DEFINITIVO

Ç ESECUTIVO

DENOMINAZIONE:

MANUTENZIONE DEL FABBRICATO UFFICI DELL'IMPIANTO

"GALASO" SITO A GINOSA MARINA

PIANTE - PROSPETTI - SEZIONI

PIANTA IMPIANTO ELETTRICO
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Visto Il Direttore Generale:

Dott. Angelo D'ANDRIA

Il Responsabile del Procedimento

e Progettista:

Dott. Ing. Santo CALASSO

GARAGE

mq. 31.60

UFFICIO 2

mq. 18.70

UFFICIO 1

mq. 19.25

INGRESSO

mq. 4.95

TERMICA

mq. 3.65

CENTRALE 

CABINA ENEL

mq. 12.37

UTENTE

mq. 5.00

CABINA

GPL

SERBATOIO

PIANTA PIANO TERRA ESISTENTE
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INGRESSO

TERMICA

mq. 3.65
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mq. 12.37
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SERBATOIO

PIANTA PIANO TERRA MODIFICATA
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ESALATORE

PROSPETTO   SUD-OVEST

PROSPETTO   NORD-OVEST

PROSPETTO   SUD-EST
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PARTE DA MODIFICARE

L E G E N D A

PARTE NON SOGGETTA AD INTEVENTO

S

2x36W

2x36W

2x36W

PIANTA DISTRIBUZIONE IMP. ELETTRICO

2x36W

1x36W

2x36W

LAMPADA FLUORESCENTE IP40-1X36W

LAMPADA FLUORESCENTE IP40-2X36W

PUNTO ALIM. SCALDA ACQUA

INTERRUTTORE UNIPOLARE

NODO EQUIPOTENZIALE

PUNTO ALIM. ASPIRATORE

SOTTO QUADRO

L E G E N D A

PRESA UNEL 10/16 A

PRESA SCHUKO

S

LAMPADA DI EMERGENZA-NP 1X18W

OLTRE 1h

LAMPADA DI EMERGENZA-NP 1X18W

OLTRE 1h

PROIETTORE ESTERNO

PUNTO ALIM. CLIMATIZZATORE

PARTICOLARE BAGNO
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